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Leitungsverzug zu Kern B
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Deckenhaken
mind.500kg

Deckensprung
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Tür mit OL (stochersicher)
OL (mit Lü ungsjalousie)

Leitungsverzug zu Kern A

RAMPE + Anschluss Decke ü. UG
siehe Detailplan
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Dim/Pos lt. ET-Planer

Darstellung
Ausnehmung?

Vorschlag
Schacht für Pluvia
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Stellplätze
Fahrräder

Bus

EG_01
MÜLL A
Epoxy
42,71 m2

U: 26,23 m
RH: 4,02 m

EG_01
SHOP A EG
Fstzg.
290,57 m2

U: 105,95 m
RH: 3,25 m

EG_01
MÜLL B
Epoxy
42,71 m2

U: 26,23 m
RH: 4,02 m

EG_01
FAHRRÄDER C
Epoxy
83,17 m2

U: 38,90 m
RH: 4,02 m

EG_01
MÜLL C
Epoxy
42,71 m2

U: 27,03 m
RH: 4,02 m

EG_01_C
FOYER C
Fstzg.
82,06 m2

U: 37,60 m
RH: 3,25 m

EG_01
TRAFO 1
öldichte Trafogrube
5,40 m2

U: 9,60 m
RH: 3,02 m

EG_01
TRAFO 2
öldichte Trafogrube
5,40 m2

U: 9,60 m
RH: 3,02 m

EG_01
TRAFO 3
öldichte Trafogrube
5,40 m2

U: 9,60 m
RH: 3,02 m

EG_01
SCHLEUSE
Fstzg.
8,38 m2

U: 13,08 m
RH: 4,02 m

EG_02_A
STIEGE A
Fstzg.
7,11 m2

U: 11,34 m
RH: 4,02 m

EG_01
ZÄHLERRAUM
Kautschuk auf DB
7,87 m2

U: 11,70 m
RH: 4,02 m

EG_01
NSP
Kautschuk auf DB
54,70 m2

U: 29,80 m
RH: 3,02 m

EG_01
Übergabe Linz Netz
Kautschuk auf DB
19,80 m2

U: 18,20 m
RH: 3,02 m

EG_01
TRAFO 5
öldichte Trafogrube
5,40 m2

U: 9,60 m
RH: 3,02 m

EG_01
SCHLEUSE
Fstzg.
8,38 m2

U: 13,08 m
RH: 4,02 m

EG_01
ZÄHLERRAUM
Kautschuk auf DB
7,87 m2

U: 11,70 m
RH: 4,02 m

EG_01
ZÄHLERRAUM
Kautschuk auf DB
7,87 m2

U: 11,70 m
RH: 4,02 m

EG_01
SCHLEUSE
Fstzg.
8,38 m2

U: 13,08 m
RH: 4,02 m

EG_01
SHOP C EG
Fstzg.
346,40 m2

U: 126,65 m
RH: 3,25 m

EG_01
SHOP B EG
Fstzg.
219,22 m2

U: 101,95 m
RH: 3,25 m

EG_01
SCHLEUSE A
Fstzg.
26,68 m2

U: 24,20 m
RH: 4,02 m

EG_01_B
SCHLEUSE B
Fstzg.
26,68 m2

U: 24,20 m
RH: 4,02 m

EG_02_B
STIEGE B
Fstzg.
7,11 m2

U: 11,34 m
RH: 4,02 m

EG_01_C
SCHLEUSE C
Fstzg.
29,65 m2

U: 28,10 m
RH: 4,02 m

EG_02_C
STIEGE C
Fstzg.
7,11 m2

U: 11,34 m
RH: 4,02 mEG_03_A

ET A
Kautschuk auf DB
5,89 m2

U: 10,70 m
RH: 4,02 m

EG_03_B
ET B
Kautschuk auf DB
5,89 m2

U: 10,70 m
RH: 4,02 m

EG_03_C
ET C
Kautschuk auf DB
5,89 m2

U: 10,70 m
RH: 4,02 m

EG_01
FLUCHTGANG
Fstzg.
25,43 m2

U: 28,90 m
RH: 3,00 m

EG_01
FLUCHTGANG
Fstzg.
25,43 m2

U: 28,90 m
RH: 3,00 m

EG_01
FLUCHTGANG
Fstzg.
25,43 m2

U: 28,90 m
RH: 3,00 m

EG_01
VR WC D
Fstzg.
6,48 m2

U: 10,70 m
RH: 2,60 m

EG_01
DUSCHE D
Fstzg.
3,78 m2

U: 8,20 m
RH: 2,60 m

EG_01
WC D-BAR.
Fstzg.
4,85 m2

U: 9,10 m
RH: 2,60 m

EG_01
VR WC H
Fstzg.
6,47 m2

U: 10,70 m
RH: 2,60 m

EG_01
WC H-BAR.
Fstzg.
4,85 m2

U: 9,10 m
RH: 2,60 m

EG_01
UMKL. H
Fstzg.
3,98 m2

U: 8,00 m
RH: 2,60 m

EG_01
DUSCHE H
Fstzg.
3,78 m2

U: 8,20 m
RH: 2,60 m

EG_01
UMKL. D
Fstzg.
3,98 m2

U: 8,00 m
RH: 2,60 m

EG_01
TRAFO 4
öldichte Trafogrube
5,40 m2

U: 9,60 m
RH: 3,02 m

RG_01
WC H
Fstzg.
9,56 m2

U: 13,65 m
RH: 2,60 m

RG_01
WC-BAR.
Fstzg.
3,87 m2

U: 7,90 m
RH: 2,60 m

RG_01
WC VR
Fstzg.
14,26 m2

U: 21,50 m
RH: 2,60 m

RG_01
NETZWERK
Kautschuk auf DB
11,32 m2

U: 16,15 m
RH: 2,60 m

RG_01
WC D
Fstzg.
8,65 m2

U: 12,65 m
RH: 2,60 m

RG_01
WC H
Fstzg.
9,56 m2

U: 13,65 m
RH: 2,60 m

RG_01
WC-BAR.
Fstzg.
3,87 m2

U: 7,90 m
RH: 2,60 m

RG_01
WC VR
Fstzg.
14,26 m2

U: 21,50 m
RH: 2,60 m

RG_01
NETZWERK
Kautschuk auf DB
11,32 m2

U: 16,15 m
RH: 2,60 m

RG_01
WC D
Fstzg.
8,65 m2

U: 12,65 m
RH: 2,60 m

EG_01
Büro EG
Fstzg.
1 191,44 m2

U: 221,07 m
RH: 3,25 m

EG_01
AR
Fstzg.
3,32 m2

U: 7,30 m
RH: 4,02 m

EG_01
AR
Fstzg.
3,32 m2

U: 7,30 m
RH: 4,02 m

EG_01
AR
Fstzg.
3,32 m2

U: 7,30 m
RH: 4,02 m

GM
Ba ery Room
44,52 m2

GM
Opera on's Storage
43,80 m2

GM
Facili es Storage
37,12 m2

GM
UPS Room
30,91 m2

GM
Future Expansion
31,37 m2

GM
Labs Storage 1
54,03 m2

GM
Labs Storage 2
52,98 m2

GM
Labs Storage 3
53,49 m2

GM
MTG Room-7
17,85 m2

GM
MTG Room-6
17,16 m2

GM
MTG Room-5
17,54 m2

GM
MTG Room-4
17,43 m2

GM
MTG Room-3
17,62 m2

GM
MTG Room-2
15,60 m2

GM
MTG Room-1
15,54 m2

GM
Laundry-1
4,74 m2

GM
Laundry-2
4,78 m2

GM
Men's Shower n Restroom
12,73 m2

GM
Ladies Shower n Restroom
12,70 m2

GM
Corridor
437,72 m2

GM
Bike storage
214,76 m2

EG_01
Übernahme Kunde
Kautschuk auf DB
19,25 m2

U: 18,00 m
RH: 3,02 m
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Umriss Tiefgarage Umriss Tiefgarage

Umriss Tiefgarage

LEGENDE

±0,00

±0,00

OK Fer gbau

OK Rohbau
UK Rohbau

UK Fer gbau

WD ... Wanddurchbruch
DD ... Deckendurchbruch

BS ... Bodenschlitz
BD... Bodendurchbruch

± 0,00 Höhenangabe einer
waagrechten Fläche
Höhenangabe eines Punktes in
einem Bauwerk - Fer gmaß

Höhenangabe eines Punktes in
einem Bauwerk - Rohbaumaß

Mauerwerk (wärmedämmend)

Mauerwerk (nicht wärmedämmend)

Abbruch

unbewehrter Beton

bewehrter Beton

Stein

Stahl (allgemein)

Holz (allgemein)

Holzwerkstoffe

Dämmstoff (weich)

Kunststoff (allgemein)

Dichtstoff (allgemein)

Glas

Gips (Gipskartonpla e)

Bestand

Erdmaterial (allgemein)

Neubau

Dämmstoff (hart)

Schmutzwasser

Wasser

Regenwasser

Heizung

Strom

Gas

Fernwärme

Medien

Höhenbezugs- und Maßangaben
RDOK Rohdeckenoberkante
DOS Deckenoberseite
RDUK Rohdeckenunterkante
DUS Deckenunterseite
DUF Deckenunterkante (fer ge Untersicht)
FOK Fußbodenoberkante
OFF Oberfläche des fer gen Fußbodens
FDOK Fundamentoberkante
FDOS Fundamentoberseite
FDUK Fundamentunterkante
FDUS Fundamentunterseite
RH lichte Raumhöhe

GH  Geschoßhöhe
OK Oberkante
OS Oberseite
UK Unterkante
US Unterseite
STUK Sturzunterkante (Rohbaumaß)
STH Sturzhöhe gemessen von STUK bis DUK (Rohbaumaß)
RPH Rohbauparapethöhe
FPH fer ge Parapethöhe (FBOK bis OK Fensterbank Innen)
VK Vorderkante

Rauch-, Abgas- und Lu fänge, Schächte
L Lü ungsschacht
PT Putztürchen
KT Kehrtürchen
ABL Ablu
ZUL Zulu

WD Wanddurchbruch
DD Deckendurchbruch
FBD Fußbodendurchbruch
FDD Fundamentdurchbruch
WS Wandschlitz
WA Wandaussparung
DA Deckenaussparung
FBA Fußbodenaussparung
RBL Rohbaulichte
AL Architekturlichte
STL Stocklichte
GL Glaslichte
STAM Stockaußenmaß
DF Drehflügel
DKF Drehkippflügel
SF Schiebeflügel
SWF Schwingflügel
WF Wendeflügel
HT Hebetüre
HST Hebeschiebetüre

DL Durchgangslichte
DLN Durchgangslichte nutzbar
OL Oberlichte
FIX Fixverglasung
GGT Ganzglastüre

EI2 30-C-, EI2 60-C-und EI2 90-C
Feuerschutztüren mit Angabe der
Feuerwiderstandsklasse (gemäß ÖNORM B 3850
und ÖNORM B 3807)
GT gasdichte Türe
DT Drucktüre
E 30-C Rauchabschluss

VSG Verbund-Sicherheitsglas
ESG Einscheiben-Sicherheitsglas
DBA Druckbelü ungsanlage
DES Druckentlastungsschacht
BÖ Belü ungsöffnung
ÜÖ Überströmöffnung
AÖ Abströmöffnung mit
 Überdruckentlastungsorgan
BSK Brandsschutzklappe

DS ... Deckenschlitz

±0,00 = +254,40m ü.A.

Brandabschni

N

Polierplan Rohbauplanung Stand 28.03.2022
Vorbehaltlich etwaiger Änderungen /
Ergänzungen durch Sta k, TGA (ET, HT),
Brandschutz und Bauphysik.
Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
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